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Ocena obszarowa jakosci wody za 2016r. dla gminy Dobrodzien
Podstawg oceny obszarowej jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia oraz szacowania ryzyka
zdrowotnego konsumentéw w 2016r. stanowig wymagania okres$lone w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015r. poz. 1989) 1 obejmuja:
1. wykaz producentéw wody zaopatrujacych ludno$é

2. informacje o:

o wielkosci produkeji wody dostarczanej od poszezegolnych producentow 1 sposobu jej uzdatniania,

e liczbie ludnosci zaopatrywanej w wode,

e jakosci wody,

e sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji,

e przekroczeniach warto$ei dopuszezalnych parametréw jakosci wody wraz ze wskazaniem ich
wplywu na zdrowie konsumentow,

e prowadzonych postgpowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody,

e dzialaniach naprawczych prowadzonych przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne,

e zgloszonych reakcjach niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jako$¢ dostarczanej wody sa jej producenci. Majg oni za cel w taki
sposéb uzdatniaé oraz dystrybuowac¢ wodg, aby jej parametry u odbiorcy byty zgodne z obowigzujacymi
normatywami. Jako$¢ wody jest monitorowana przez producentow wody poprzez prowadzenie badan
laboratoryjnych w ramach realizacji kontroli wewngtrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane sg
Pahstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, ktéry dokonuje oceny. Badania mogg by¢
wykonywane przez laboratoria Panstwowej Inspekcji  Sanitarnej lub inne laboratoria

o udokumentowanym systemie jakosci badan zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.



Mieszkaficom gminy Dobrodzie dostarczana jest woda pochodzaca z 3 uje¢ wodociggowych
zlokalizowanych w miejscowosciach: Dobrodzien ul. Rzedowicka, Hadasiki i Bzinica.
Zarzadca tych wodociagéw jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu ul. Piastowska 25.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci jest uzyskiwana wylacznie ze studni
glebinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (stosowane procesy uzdatniania: na
ujeciu w Bzinicy to odzelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, na ujgciu w Dobrodzieniu
napowietrzanie oraz na ujeciu w Hadasikach odzelazianie, odmanganianie i korekta pH).
W wodociagach tych nie prowadzi si¢ stalego chlorowania.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci wody przeznaczonej do spozycia, zarzadca wodociaggdw
systematycznie przeprowadzal plukania sieci, usuwal wszelkiec awarie w mozliwie
krotkim czasie i na biezgco poprawiat ich stan sanitarno-techniczny.

W roku 2016 kontynuowano monitorowanie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, wykonujac badania kontrolne i przegladowe przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Oleénie w ramach nadzoru sanitarnego i przez przedstawicieli
wodociggéw w ramach kontroli wewnegtrzne;.

Woda z w/w wodociagéw  sieciowych badana byla w akredytowanym laboratorium.
Czestotliwosé pobierania probek wody dostosowana byta do wielkosci jej produkcjili ilosci
odbiorcow. W sumie w 3 wodociggach wyznaczono 9 punktéw pobierania probek wody
(pobrano 21 prébek wody przeznaczonej do spozycia) w ramach nadzoru sanitarnego i 12
punktéw (pobrano 10 probek wody przeznaczonej do spozycia i 10 probek wody surowej) w
ramach kontroli wewnetrzne;.

Byly one tak ustalone aby nie kolidowaly z prowadzonymi wspdlnie badaniami. Punkty
usytuowane byly na studniach glebinowych, na stacji uzdatniania wody i na sieci wodociagowe]

u odbiorcow



"MOYUOME ] ‘WS

OFeJAl DYIUMAITE}

ZeI10 mozsenald ‘eylejoy
‘KIpnj{ “ele)§ edIUIZYg

= 5 ¢/C ‘BMON BOIUIZE 06°68C 026C BIIUIZYH
(zomz
-22AZOMO}D) ‘ISepeH
-Ua1ZpoIqo(] ‘MONUOIZE
MOUDIRIA B0
AIND0Y ‘MOHBA\
‘QOIMOIURZS  “IDIMEBISON)
3 3 Z/T “90AZOMOLD)  “901MOPIZY 00°70T 00cC DjISepeH
BYSU1Zp0o1qo(]
210317 “eul[sAN
‘BZIN [ “90AZOMONRIN BYOIMOPAZY ‘[N
= = e/t “MOYORL “UAIZPoIqo(] 00°S6¥ 90F S gerzpolqo(q
lezpoa/ilzAds EM“M&MM”.”M“»«._ dqop/cm
+EZPO/E P i M Apom rsoupny fou
YoAuepAsm auozdoayazad aqoad erueaadiqod 1950098111 elonpoad | gainedorz ngkopos
BqZII] Anppweaeg ISOMI[}0ISIZ)) suemAnedoey eMoqo( BqzZOI] BMZEN]

Aurwi3 ar1ua1d) eu Mogkopom YoAujosazazsod eqlysliapjeaey)

117-9G5-Z1-9.6 dIN 19192051 NOD3E
ONSATO 00E-9%

2/ 92 9GE ¥E XBY/(8E 'L BIOSBILPAZ HIEIM 1T

3luse|0 M euzolbojoiwepid3-OWENUES

VIOVIS VAOLIVIMOM



Na podstawie sprawozdan z badan wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dokonywat okresowej oceny jakosci wody, w ktorej stwierdzal ze mieszkancy gminy
Dobrodzieni sa zaopatrywani w wod¢ bezpieczng dla zdrowia ludzkiego, wolng od
mikroorganizméw chorobotwérczych pasozytéw w liczbie stanowiacej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach zagraiaja}cych
zdrowiu oraz nie ma agresywnych wiasciwosci korozyjnych 1 spelnia podstawowe
wymagania okreslone w zatgcznikach 1-4 do rozporzadzenia.

W roku 2016 nie odnotowano na terenie gminy zgloszen dotyczacych reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

Woda z wodociggu sieciowego w Bzinicy dostarczana jest mieszkanicom Lagiewnj-k Matych
(gmina Pawonkow) i spelnia wymagania okreslone w zalgeznikach 1-4 do rozporzadzenia.
Skupi¢ uwage nalezy natomiast na ujgeciu w Hadasikach gdzie utrzymuje si¢ wysoki poziom
manganu (tabela 2), natomiast woda w wodociaggu w Dobrodzieniu zawiera wysoki poziom

azotanOw (tabela 1).

TABELA 1
Data Miejsce pobrania probki wody poziom azotanéw mg/INOs
25.01.2016r. | Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- woda 38,06
uzdatniona
25.01.2016r. | Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia —zlew) 48,53 przy niepewnosci
: pomiaru 2,92
25.01.2016r. | Dobrodzien ul. Opolska 127- pomieszczenie 50,30 przy niepewnosci
gospodarcze pomiaru 3,03
16.03.2016r. | Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- Wieza 49,42 przy niepewnosci
Ciénien pomiaru 2,98
20.06.2016r | Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia —zlew) 53,09 przy niepewnosci
pomiaru 3,20
20.06.2016r | Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- woda 53,04 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 3,19
20.06.2016r | Dobrodzien ul. Opolska 127- pomieszczenie 51,17 przy niepewnosci
gospodarcze pomiaru 3,08
21.11.2016 Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- woda 51,14 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 3,08
21.11.2016 Dobrodziefi ul. Opolska 127- pomieszczenie 51,70 przy niepewnosci
gospodarcze pomiaru 3,11
21.11.2016 Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia —zlew) 50,35 przy niepewnosci
pomiaru 3,03




TABELA 2

Data Miejsce pobrania probki wody poziom manganu ug/l Mn
16.03.2016r. Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda za 62
filtrami przed zbiornikiem
24.03.2016r. Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda 43
uzdatniona
20.06.2016 Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda 52 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 7,8
19.10.2016 Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda 58 przy niepewnoéci
uzdatniona pomiaru 8,7
19.10.2016 Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda za
filtrami przed zbiornikiem 84
105.12.2016 Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki - woda 52 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 7,8

Obecnos¢ w wodzie manganu moze wplywaé posrednio na powstawanie niekorzystnych
zmian cech wody. W wodzie o nawet malej ilosci zawartosci manganu mogg rozwijaé sie
bakterie manganowe, nadajagce wodzie nieprzyjemny stechly zapach i smak. Mangan
powoduje réOwniez ciemnienie jasnych tkanin podczas prania (co moze byé przyczyng
licznych skarg konsumentéw) oraz ciemnych osadéw na urzadzeniach sanitarnych.
Generalnie utrzymanie steZzenia manganu w wodzie na wyjsciu ze Stacji na poziomie
okreslonym norma (tj. ponizej 50 pg Mn/l) gwarantuje utrzymanie sieci w czystosci oraz
zabezpiecza przed wystapieniem opisanych powyzej zjawisk.

Natomiast obecne w wodzie azotany nie sg obojetne dla zdrowia, a ich wysokie stgzenie moze
byé¢ przyczyna sinicy — methemoglobiny, ktéra zalezna jest od przechodzenia azotan6w

w azotyny. Na chorobg tg narazone sg nie niemowleta.




Rozbudowywana instalacja uzdatniania wody na SUW w Hadasikach pozwoli na dostarczanie
wody o niskiej zawartosci azotanow z w/w ujecia do wodociagu sieciowego w Dobrodzieniu
(woda mieszana) a to z kolei wplynie na obnizenie jego zawarto$ci, natomiast zamontowanie
dodatkowych filtrow do odzelaziania i odmanganiania na ujeciu w Hadasikach pozwoli na
obnizenie poziomu manganu i dostarczanie mieszkancom, wody o odpowiedniej jakosci.

W roku 2016 nie odnotowano na terenie gminy zgloszen dotyczacych reakceji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

Szacujac ryzyko zdrowotne konsumentéw wody bierze si¢ pod uwage przede
wszystkim wystepowanie w niej czynnikdéw potencjalnie niebezpiecznych badz szkodliwych
dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stezen mogacych
wywolywaé negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentow oraz wielkos¢ populacji
narazonej na te czynniki. Biorge wiec powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz konsumentom
zaopatrywanym w wod¢ z wodociagu sieciowego w Bzinicy i Hadasikach zapewniona byta
odpowiednia jako$¢ wody, ktora zminimalizowata ryzyko zdrowotne.

Natomiast woda pochodzaca z ujecia wodociggowego w Dobrodzieniu z uwagi na
podwyzszony poziom azotanéw niesie ze soba pewne ryzyko zdrowotne przy jej spozyciu
przez kobiety w cigzy oraz niemowleta, gdyz przeksztalcanie sie azotanow w azotyny,
czyli w zwiazki toksyczne, nast¢puje zazwyczaj w przewodzie pokarmowym.

Komitet Ekspertéw FAO/WHO ds. Dodatkéw do Zywnosci (JECFA) ustalil w 1995 r. oraz w
2002r. maksymalne dopuszczalne dzienne spozycie (ADI) azotanéw przez dorostego
czlowieka. Maksymalne dopuszczalne spozycie (ADI) jest to ilo$¢ substancji, ktéra spozyta
dziennie przez zdrowag osobe dorosta nie powoduje ujemnych skutkéw dla zdrowia.

ADI dla azotanéow wynosi 0-3,7 mgNOs/kg masy ciata/dzien.
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