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Okresowa ocena jakos$ci wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z2019r. poz. 59)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.);

-§21 wst. 1 pktl 1 §22 ust. | pkt 1,3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie
po dokonaniu analizy przestanych sprawozdann z badan prébek wody 2z dnia
25.11.2019r., 18.11.2019r. i z 07.01.2020r. nr 341/11/2019/F/4 (oprécz parametru metnosc,
zelazo, mangan) nr 341/11/2019/M/4, i nr 3471/12/2019/F/2 pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociggu sieciowego w Bzinicy, zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza
przydatnoé¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociagu sieciowym.

W dniu 15.11.2019r. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
pobral w ramach kontroli wewnetrznej jedng probke wody do spozycia z sieci wodociggowe;j
w Bzinicy. Miejscem pobierania probki byly: Pludry ul. Ledna 1 gdzie stwierdzono wysoki
poziom metnosci (6,1), manganu (55ug/l) 1 zelaza (586pg/l). Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu podjgt dzialania naprawcze w celu przywrdcenia nalezyte)
jakosci dostarczanej wody i w dniu 27.12.2019r. ponownie pobral probke wody do badan.
Wykonane badania sprawdzajace wykazaly warto$¢ metnosci, manganu i1 zelaza na
dopuszczalnym poziomie (metnos¢ 0,48, mangan 2,8 pg/l, zelazo 53 pg/l).

W zwigzku z powyzszym po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek wody
stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw woda dostarczana konsumentom spetnia
wymagania okre$lone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.
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