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Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.J. Dz. U. 2 2019r. poz. 59)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z p6z. zm.);

-§21 wst. 1 pktl 1 § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie
po dokonaniu analizy przestanych sprawozdan z badan probek wody =z dnia
11.02.202r., 13.02.2020r. i 21.02.2020r. nr 544/02/2020/M/1, nr 544/02/2020/F/1,
nr 545/02/2020/M/1, nr 545/02/2020/F/1 pobranych w ramach kontroli wewngtrznej
z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu ,Hadasiki” ul. Lubliniecka, zarzadzanego przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia w zakresie parametrow zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociggu sieciowym.

W dniu 07.02.2020r. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu pobral w ramach kontroli wewnetrznej 2 probki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Dobrodzieniu ,,Hadasiki” ul. Lubliniecka. Miejscami pobierania probek byly:
Przepompownia Rzedowice i Szemrowice ul. Wiejska 2
Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okreslone w cytowanym
wyzej rozporzadzeniu.

Po przeprowadzonych badaniach wody pobranej w punkcie: Szemrowice ul. Wiejska 2
stwierdzono niski poziom magnezu - 4,6 mg/l. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017r. poz. 2294) zalecana wartos¢ magnezu w wodzie do spozycia powinna znajdowac sig
w przedziale 7-125 mg/l. Poniewaz poziom magnezu ponizej dopuszczalnej wartosci nie
stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowigzku uzupelniania jego minimalnej
zawartosci przez przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne.
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