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Okresowa ocena jakosci wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z2019r. poz. 59 z p6z, zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pézn. zm.);

-§ 21 wust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie
po dokonaniu analizy przestanych sprawozdan z badan prébek wody =z dnia
07.09.2020r. i 18.09.2020 nr 5082/08/2020/M/1, 5082/08/2020/F/1 (oprécz parametru pH),
i nr 378/W/S/OK/20 pobranych w ramach kontroli wewngtrznej z wodociagu sieciowego
w Dobrodzieniu ,,Hadasiki” ul. Lubliniecka, zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociagu sieciowym.

W dniu  02.09.2020r. Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu pobrat w ramach kontroli wewngtrznej 1 probki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Dobrodzieniu ,,Hadasiki” ul. Lubliniecka. Miejscem pobierania probki byla
Przepompownia Rzedowice, gdzie stwierdzono niski poziom pH (6,4). W dniu 16.09.2020r.
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobral ponownie do badan probke wody
z w/w punktu, ktéora wykazala warto$¢ pH na dopuszczalnym poziomie (7,2).
W zwigzku z powyzszym po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze
w zakresie badanych parametréw woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania

okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.
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Sprawe prowadzi :
Kamila Weglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)



