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Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi za 2021r.
dla gminy Dobrodzien

Na podstawie § 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie w oparciu o wyniki prowadzonej
w ramach nadzoru biezgcego kontroli przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczace wody do spozycia dokonuje oceny obszarowej jakosSci

wody na terenie miasta i gminy Dobrodzien

Mieszkancom gminy Dobrodzien dostarczana jest woda pochodzaca z 3 uje¢ wodociggowych
zlokalizowanych w miejscowosciach: Dobrodzien ul. Rzedowicka, Dobrodzief
ul. Lubliniecka (Hadasiki) i Bzinica. Zarzadca tych wodociagéw jak i producentem wody jest
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25,
natomiast wlascicielem Gmina Dobrodzien. Wodociag Bzinica zaopatruje w wodg
miejscowos¢ Lagiewniki Male nalezaca do gminy Pawonkéw.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludno$ci jest uzyskiwana wylacznie ze
studni glebinowych i1 podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (stosowane procesy
uzdatniania: na ujeciu w Bzinicy to odzelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, na ujgciu
w Dobrodzieniu napowietrzanie oraz na ujeciu w Hadasikach odzelazianie, odmanganianie

i korekta pH). W wodociagach tych nie prowadzi si¢ stalego chlorowania.



Tabela. Charakterystyka wodociagéw na terenie gminy

Lp. | Wodociag | Produkcja Liczba Zaopatrywane Koncowa
wody zaopatrywanej miejscowosci roczna
m3/dobg ludnosci ocena
jakosci
wody
1. Dobrodzien 527,0 5161 Dobrodzien, Blachow,
ul. Makowczyce, Turza,
Rzgdowicka Myslina, Ligota Przydatna
Dobrodziefiska do spozycia
2. | Dobrodzien 199,0 2100 Rzedowice, Glowczyce,
ul. Goslawice, Szemrowice, Przydatna
Lubliniecka Warléw, Kocury, do spozycia
(Hadasiki) Klekotna, Malichéw,
Bzionkéw, Dobrodzien-
Hadasiki, Redzina
3. Bzinica 302,0 2857 Bzinica Nowa,
Bzinica Stara, Pludry, Przydatna
Kolejka, Pietraszow, do spozycia
Lagiewniki Male
(gm. Pawonkéw)

1. Jako$¢ wody — wodociag Dobrodzien ul. Rz¢dowicka

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody w 2021r. pobral do badan mikrobiologicznych
i fizykochemicznych z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu 18 prébek z punktéw
kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorcéw ustug. Producent wody prowadzit
regularng kontrole wewnetrzng jako$ci wody w nadzorowanym wodociggu zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem badan wody przez PPIS w Olesnie. W ramach kontroli
wewnetrznej zarzadca wodociggu pobral 17 probek wody do badan kontrolnych
i przegladowych w zakresie parametréw bakteriologicznych oraz fizykochemicznych.
W dwéch probkach stwierdzono podwyzszony poziom azotandéw (50,29mg/1, 50,76mg/1 przy
dopuszczalnej wartosci 50mg/l) — czas trwania przekroczenia 17-18 dni. Przeprowadzone
badania kontrolne nie wykazaly przekroczen. Zalecana maksymalna warto$¢ azotanow
w wodzie przeznaczonej do spozycia zostala ustalona na podstawie przestanek zdrowotnych,
w celu zapobiegania methemoglobinemii. Na te chorob¢ narazone sa niemowleta do 3
miesigca Zycia karmione pokarmem z butelki, przygotowanym na bazie wody wodociggowe;.
Mozna uznaé, ze zdarzenie miato charakter incydentalny a stwierdzone st¢Zenia azotandw

w wodzie nie stanowig zagroZenia dla zdrowia i zycia ludzi.




2. Jako$¢ wody — wodociag Dobrodzien, ul. Lubliniecka (Hadasiki)

W 2021r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobrano lacznie 12
probek do badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Administrator wodociagu
w ramach wewnetrznej kontroli pobral do badan 14 probek. Jednorazowo odnotowano zbyt
niski odczyn (pH) wody (6,4 przy dopuszczalnym zakresie 6,5 — 9,5) — czas trwania
przekroczenia 56 dni. Szybko podjete dziatania naprawcze oraz wykonanie badan
sprawdzajacych jako$é wody pozwolity na stwierdzenie braku przekroczen. Wartos¢ pH nie
stanowi bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego, jednak ma duze znaczenie
w procesie uzdatniania wody. Kontrola pH wody wtlaczanej do sieci wodociggowej ma na
celu zminimalizowanie korozji przewodéw wodociagowych i instalacji wewng¢trzne;j.
Niespelnienie wymagafh moze spowodowaé wtdrne zanieczyszczenie wody do picia
i niekorzystnie wptywac na smak, zapach i wyglad wody.

3. Jakos$é wody — wodociag Bzinica

W 2021r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobrano lacznie 12
probek do badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Administrator wodociggu
w ramach wewngtrznej kontroli pobrat do badan 16 prébek. W wyniku przeprowadzonych
badan stwierdzono w wodzie przekroczenie zelaza (294pg/l, 356pg/l — przy dopuszczalnej
wartosci 200ug/1). Na stwierdzone zanieczyszczenie wody z ww. wodociagu zostata wydana
decyzja stwierdzajgca warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi. Zarzadca
wodociggu przeprowadzit dzialania naprawcze polegajace na przeprowadzeniu remontu
filtrow uzdatniajacych wode - czyszczenie wewnatrz, wymiana uszkodzonych dysz
filtracyjnych, wymiana zloza filtracyjnego, wymiana zasuw i instalacji napowietrzajacej.
Jako$¢ wody ulegla poprawie na poczatku pazdziernika 2021r.; co zostalo potwierdzone
badaniami wody. Wg dostepnych Zrodel, nie wykazano, aby iloci zelaza zawarte w zywnosci
i w wodzie do picia, nawet jesli kilkakrotnie przekraczaja warto$¢ parametryczng, mogly
stanowié¢ jakiekolwiek zagrozenie dla zdrowia ludzi. PodwyZszone stezenie zelaza
wystepujace w wodzie przeznaczonej do spozycia, nawet jesli prowadza do niepozadanych
zmian organoleptycznych wody (wzrost barwy i me¢tnosci, metaliczny posmak) nie wigzg sig
ze szkodliwoscig dla zdrowia ludzi. Okreslone w przepisach prawnych dopuszczalne stezenia
zelaza zostaly ustanowione nie ze wzgledu na ochrong zdrowia konsumentéw, ale
zapewnienie akceptowalnosci wody oraz ochrong¢ systemu dystrybucji wody przed
odkladaniem si¢ osadéw zwigzkéw Zelaza, trudno rozpuszczalnych w wodzie. Przekroczenie

zalecanych wartosci stezen, nawet kilkakrotnie nie zagraza zdrowiu ludzi.



4. Podsumowanie

Oceny jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej
z przedmiotowych wodociggédw Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie
dokonuje na podstawie przeprowadzanych badan jakosci wody w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego oraz otrzymanych wynikéw badan wykonanych przez zarzadeg
wodociggu w ramach kontroli wewnetrzne;j.
W roku 2021 za kwestionowane wyniki badan wody z wodociagéw sieciowych
w Dobrodzieniu, w Dobrodzieniu — Hadasiki oraz w Bzinicy zostaly wydane 4 decyzje
finansowe. Wydano 1 decyzje administracyjng na poprawg jakosci wody dostarczanej
z wodociagu sieciowego w Bzinicy oraz 1 decyzje administracyjna dotyczaca pozytywnej
oceny higienicznej na zastosowane materialy w procesie uzdatniania wody na stacji
uzdatniania wody w Bzinicy. Ponadto zostal wydany komunikat w sprawie jakosci wody do
spozycia przez ludzi z wodociggu w Bzinicy. W komunikacie poinformowano
o stwierdzonym przekroczeniu warto$ci parametrycznych oraz, ze przekroczenie to nie ma
negatywnego wplywu na zdrowie konsumentéw. Wydano réwniez komunikat informujacy
o przydatnosci wody do spozycia po otrzymaniu pozytywnych wynikéw badan wody
potwierdzajacych wykonanie nakazéw wynikajacych z decyzji o warunkowej przydatnosci
wody do spozycia z wodociggu sieciowego w Bzinicy. Powyzsze komunikaty przekazano
Burmistrzowi Dobrodzienia oraz Wojtowi Gminy Pawonkow.
W roku 2021 nie odnotowano na terenie gminy Dobrodzien zgtoszen dotyczacych reakcji

niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody.
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