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OKkresowa ocena jako$ci wody

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z2021r. poz. 195 z pdz. zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
I zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z p6z. zm.);

-§ 21 wst. 1 pkt 11§ 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie
po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody z dnia 25.11.2022r.

nr 5S06/W/N/OK/22 (oprécz parametru azotany) inr 507/W/N/OK/22 (oprocz parametru
azotany) pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody oraz sprawozdan
z badan probek wody z dnia 09.12.2022r. nr 493/W/S/OK/22 i nr 492/W/S/OK/22, z dnia
19.12.2022r. nr S516/W/S/OK/22 i nr 517/W/S/OK/22 oraz z dnia 09.01.2023r.
nr 10/W/S/OK/23 pobranych przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu zarzadzanego przez Zaklad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,

fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociggu sieciowym.

W dniu 21.11.2022r. pobrano do badan 2 probki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Dobrodzieniu z punktow czerpalnych u konsumenta, Miejscami pobierania
probek byly: Dobrodzieni ul. Opolska 127, Dobrodzief ul. Parkowa 5. Ponadto pobrano jedng
probke wody z punktu: SUW — woda uzdatniona. W badanych punktach na sieci: Dobrodzien,
ul. Opolska 127 i Dobrodzien ul. Parkowa S stwierdzono podwyzszony poziom azotanow.
W dniach 05.12.2022r., 15.12.2022r. oraz 04.01.2023r. Zaklad Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobral do badan prébki wody pochodzace z punktow gdzie

stwierdzono nicprawidlowosci celem sprawdzenia w wodzie poziomu azotanéw. W wyniku



przeprowadzonych dzialan naprawczych i badan kontrolnych stwierdzono poziom azotanéw na

odpowiednim poziomie.

W zwiazku z powyzszym po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek wody
stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow woda dostarczana konsumentom spelnia

wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.
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Zalaczniki: (dla ZGKiM w Dobrodzieniu)
1. Kserokopia protokolu z pobierania probek wody nr HK.90820.11.7.2022. KW
2. Kserokopie sprawozdan z badan wody od nr 505/W/N/OK/22 do nr 507/W/N/OK/22
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