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Okresowa ocena jakosci wody
Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537);
-§201 wst. 1 pktl 1 §22 uwst. 1 pkt 1,3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia  2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych prébek wody z dnia 07.04.2023r.
nr 150/W/N/OK/23 inr 151/W/N/OK/23 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu
Jakosei wody z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu zarzadzanego przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia w zakresie parametrow zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociagu sieciowym.

W dniu 03.04.2023r. pobrano do badan 2 prébki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Dobrodzieniu z punktéw czerpalnych u konsumenta. Miejscami pobierania
probek byly: Dobrodzief ul. Opolska 127 (pomieszczenie gospodarcze — umywalka)
1 Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia — zlew). Ponadto pobrano jedna prébke wody z punktu:
SUW — woda uzdatniona.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek wody stwierdzono, ze poziom azotanéw na
sieci jest prawidfowy (ponizej 50 mg/l), natomiast w badaniach przeprowadzonych w punkcie

SUW stwierdzono przekroczenie dopuszezalnej wartosei azotandw wynoszace: 51,83 mg/l.



W zwigzku z powyzszym aby woda dostarczana konsumentom spelniala wymagania okreélone
W cytowanym wyzej rozporzadzeniu nalezy rowniez na stacji uzdatniania wody utrzymywac
odpowiedni poziom azotanéw. Dopuszczalna wartos¢ tego parametru wynikajgca
z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wynosi 50 mg/l. Zalecana
maksymalna warto§é azotanow w wodzie przeznaczonej do spozycia zostala ustalona na
podstawie przeslanek zdrowotnych jako wartos¢ chroniaca przed methemoglobinemia
(sinica) niemowlat do 3 miesigea zycia, karmionych pokarmem przygotowanym z uzyciem
wody pitnej.

W zwigzku z okresowymi przekroczeniami parametru azotanéw w wodzie do spozycia
pochodzacej z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu, Pafstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Olesnie ponownie sugeruje podjaé¢ skuteczne i zdecydowane kroki majace na celu

poprawe jakosci wody z w/w wodociagu.

PANSTWOWY,
T -
mgring’Izafela Pietrzak

WIATOWY

Yy w Olesnie

=Y

Zalaezniki: (dla ZGKiM w Dobrodzieniu)

L Kserokopia protokotu z pobierania prébek wody nr HK.90820.11.4.2023. KW

2. Kserokopie sprawozdan z badan wody od nr 149/W/N/OK/23 do nr 151/W/N/OK/23
Otrevmuje:

i Adresat

2 a/a
Do wiadomogci:

1 Burmistrz Dobrodzienia, 46-380 Dobrodzien Plac Wolnosei 1

Sphrzadzila :
Kamila Weglowska - tel. 34 358 2673 (wew. 28)



