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Na podstawie:
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- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.J. Dz. U. 22023r. poz. 338 ze zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 zezm.);

-§ 21 wust. 1 pkt 1i§ 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie
po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych prébek wody z dnia 20.11.2023r.
nr 485/W/N/OK/23 (oprécz parametru pH), nr 486/W/N/OK/23 (oproécz parametru pH)
i nr 487/W/N/OK/23 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody
z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu ,,Hadasiki”, zarzgdzanego przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociggu sieciowym.

W dniu 13.11.2023 r. pobrano do badan 3 probki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Dobrodzieniu ,,Hadasiki” z punktow czerpalnych u konsumenta. Miejscami
pobierania prébek byly: SUW — woda uzdatniona, Rzedowice przepompownia (umywalka),
Szemrowice ul. Wiejska 2 (kuchnia — zlew). W badanych punktach na sieci (SUW- woda
uzdatniona, przepompownia Rzedowice) stwierdzono niski poziom pH (6,4).

W zawigzku z powyzszym Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu w dniu 30.11.2023r. pobrat kolejne prébki wody do badar z punktow: SUW
woda uzdatniona, przepompownia Rzedowice, ktdre wykazaly wartoé¢ pH na dopuszczalnym
poziomie - odpowiednio 6,8 :6,5.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badar prébek wody stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okre$lone w cytowanym
wyzej rozporzadzeniu.

Zalgczniki:(dla ZGKiM w Dobrodzieniu)

1. Kserokopia protokots z pobierania probek wody nr HK.90820.10.4.2023.IN
2. Kserokopie sprawozdar z badan wody od nr 485/W/N/OK/23 do nr 487/W/N/OK /23
Otrzymuje;
1. Adresat
2. ala
Do wiadomosci;
Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolnosci 1, 46-380 Dobrodzien

Sporzadzila:
Agnieszka Kapata tel. 34 358 26 73 (wew. 28)



