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ul. Wielkie Przedmiescie 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl https://www.gov.pliweb/psse-olesno

Olesno, dn, 13 marca 2024 r.
HK.90820.11.3.2024 MDN

Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piastowska 25

46-380 Dobrodzien

Okresowa ocena jakoSci wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U.z2023r. poz. 338 ze zm.);

- art, 12 ust, 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.);

-8 21 wust. 1 pkt11i§ 22 ust. 1 pkt I, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nie

po dokonaniu analizy przestanych sprawozdan z badan probek wody z dn. 13.02.2024r.
o nr £/0/01/2024/4797/M/1, z dn. 14.02.2024r. o nr £/0/01/2024/4797/FM/5 oraz z dn.
21.02.2024r. o nr E/0/01/2024/4797/FM/11 pobranych w ramach kontroli wewngtrznej
z wodociggu sieciowego w Dobrodzieniu, zarzadzanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatnoé¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie 1 bakteriologicznie w w/w wodociggu sieciowym.

W dniu 09.02.2024 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w Dobrodzieniu
pobral w ramach kontroli wewnetrznej 3 probki wody do spozycia z sieci wodociggowe]
w Dobrodzieniu. Miejscami poboru probek wody byly: SUW - woda uzdatniona, Dobrodzien
ul. Opolska 127 oraz Dobrodzieh ul. Piastowska 25. Ponadto pobrano jedng probke wody
SUrowej.

Po przeprowadzonych badaniach wody pobranej w punkcie - Dobrodzien ul. Piastowska
25 stwierdzono niski poziom magnezu — 6,1 mg/l. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) zalecana warto$¢ magnezu w wodzie do spozycia powinna
mmajdowaé sie¢ w przedziale 7-125 mg/l. Poniewaz poziom magnezu ponizej dopuszczalnej
wartoéci nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowigzku uzupehiania jego
minimalnej zawarto$ci przez przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne.



Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametréw woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okreSlone w cytowanym
wyzej rozporzadzeniu.
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