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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU SIECIOWEGO DOBRODZIEN-RZEDOWICKA
7ZA MIESIACE LISTOPAD I GRUDZIEN 2024R.

Dziatajgc na podstawic:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspckeji Sanitarne;
(t.J. Dz. U. z 2024r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);

- § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan probek wody pobranych w ramach nadzoru
prowadzonego przez Powiatows Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Oles$nie oraz w ramach
wewnetrzne] kontroli jakosci wody przeprowadzone] przez zarzadcg wodociaggu - Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,

informuje, Zze jako$¢ wody w badanym zakresie z wodociagu sieciowego
Dobrodzien — Rzedowicka zaopatrywanego w wode z ujecia Hadasiki
w miesigcach listopad i grudzien 2024r. spelniala wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

W ramach przeprowadzonego przez Pahstwowego Powiatowego Inspektlora Sanitarnego
w Olesnic monitoringu jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 8 probek
do badan fizykochemicznych oraz 8 probek do badain mikrobiologicznych. Z kolei zarzadca
wodociggu pobral 8 probek do badan fizykochemicznych oraz 11 probek do badan
mikrobiologicznych, w tym takze prébki wody surowe;.

Zakres badan obcjmowal parametry: metno$é, barwa, zapach, smak, odczyn pH,
przewodnosé elektryezna, baklerie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki katowe,
ogoblna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h inkubacji, a takze azotany.

Zc wzgledu na wykryte w wodzie bakterie z grupy coli podczas badania jako$ci wody
w miesigcu pazdzierniku, wodociag sieciowy Dobrodzien-Rzedowicka od dnia 01.11.2024r.
zostal odcigty od dopltywu wody z ujg¢eia Rzedowice, natomiast zostal podigczony do wody
z_ujceia Hadasiki, stad ocena jako$ci wody dotyczy wodociggu Dobrodzien-Rzedowicka
zaopatrywanego w wode z ujecia Hadasiki.




Probki wody pobrane zaréwno przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowce]
w Dobrodzieniu, jak i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Olesnic zbadano
réwnicz pod katem stgzenia azotanow ze wzgledu na wydang decyzje na odsigpstwo
od maksymalnej dopuszczalnej zawartosci azotanéw w wodzie. Dopuszczalna wartosé slgzenia
azotandéw wynikajaca z rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wynosi 50 mg/l.
Natomiast zgodnie z decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnie
nr HK.90820.11.3.2023.IN z dnia 29 lutego 2024 r., w ramach udziclonego odstg¢psiwa
dopuszczalna warto$é stgzenia azotandw w wodzic dostarczanej z ujecia Dobrodzien —
Rzedowicka musi utrzymywaé si¢ na poziomie nie przekraczajacym wartosci 72 mg/l. Zgoda
na odstgpstwo od maksymalnej dopuszczalnej zawartodci azotanéw w wodzie zostala
przyznana na okres 3 lat, tj. do dnia 01.03.2027 r.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badaf probek wody w miesiacach listopad oraz
grudzien stwierdzono, Ze stezenia azotanéw we wszystkich punktach poboru micszcza sig
w granicach otrzymanego odstgpstwa, a zatem woda dostarczana konsumentom z wodociggu
Dobrodziefi - Rzedowicka spetnia wymagania okreslonc w ww. decyzji wydang] przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnie.
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1. Skan protokolu z pobicrania probek wody o nr HK.90820.11.20.2024.MDN

2. Skany sprawozdan z badan prabek wody od nr 616/W/N/OK/24 do nr 61 9/W/N/OK/24
3 Skan protokotu z pobierania probek wody o nr HIK.90820.1 1.23.2024.AK
Skany sprawozdan z badan probek wody od nr 688/ W/N/OK/24 do nr 691/W/N/OK/24
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