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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                  
(t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                 
i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- §  21  ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia                  
07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa

z wodociągu sieciowego Dobrodzień – Rzędowicka zarządzanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań    
z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu        
z dnia 11.03.2025 r., 12.03.2025 r., 14.03.2025 r. i 20.03.2025 r. 

W dniu 06.03.2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu  
pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 6 próbek wody do spożycia dla ludzi z sieci 
wodociągowej Dobrodzień-Rzędowicka. Miejscami poboru próbek wody były: SUW - woda 
uzdatniona, Żłobek ul. Piastowska 17A, MEBLONOWAK S.C. ul. Opolska 127, Makowczyce 
ul. Dobrodzieńska (Reduktor ciśnienia) a także pobrano dwie próbki wody surowej (studnia 
nr 3B i 3A), a otrzymane wyniki stężenia azotanów wynosiły odpowiednio: 48 mg/l; 49 mg/l; 
49 mg/l , 48 mg/l oraz 48 mg/l (w studni 3A nie wykonano badania poziomu azotanów) 

Próbki wody pobrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu zbadano również pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Zakres 
badań obejmował parametry: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki kałowe, 
ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22C po 72h inkubacji, barwa, zapach, smak, 
mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna oraz azotany.

Po analizie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono przydatność wody do 
spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie 
i bakteriologicznie w wyżej wymienionym wodociągu sieciowym.



Dopuszczalna wartość stężenia azotanów wynikająca z rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wynosi 50 mg/l. Natomiast zgodnie z decyzją Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr HK.90820.11.3.2023.IN z dnia 29 lutego 
2024 r. w ramach udzielonego odstępstwa dopuszczalna wartość stężenia azotanów w wodzie 
dostarczanej z ujęcia Dobrodzień – Rzędowicka musi utrzymywać się na poziomie                 
nie przekraczającym wartości 72 mg/l. Zgoda na odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej 
zawartości azotanów w wodzie została przyznana na okres 3 lat, tj. do dnia 01.03.2027 r.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody w miesiącu marcu 
stwierdzono, że stężenia azotanów we wszystkich punktach poboru mieszczą się w granicach 
otrzymanego odstępstwa, a zatem woda dostarczana konsumentom z wodociągu Dobrodzień - 
Rzędowicka spełnia wymagania określone w w/w decyzji wydanej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.

 
Dokument został wydany w postaci elektronicznej 

i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

                                                                                                                                                    

          
Otrzymuje: (elektronicznie)

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piastowska 25, 46 – 380 Dobrodzień, sekretariat@zgkim-dobrodzien.pl
2. a/a 

Do wiadomości: (e-Doręczenia)
1. Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Sporządził: 
Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew.  28)                                                                                                                                                                           
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