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Olesno, dnia 16 lipca 2025 r.
HK.90820.10.9.2025

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z2024r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);

-§ 21 wst. I pkt 11§ 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OleSnie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia na warunkach udzielonego odstepstwa
z wodociagu sieciowego Dobrodzien — Rz¢gdowicka zarzadzanego przez
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostata na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej
przeprowadzone] przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
z dnia 04.07.2025 1.1 07.07.2025 r.

W dniu 01.07.2025 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
pobral w ramach kontroli wewngtrznej 4 probki wody do spozycia dla ludzi z sieci
wodociagowej Dobrodzien-Rzedowicka. Miejscami poboru probek wody byty: SUW - woda
uzdatniona, Ztobek ,,Kraina Usmiechu” Dobrodzien, ul. Piastowska 17A, MEBLONOWAK
S.C. Dobrodzien, ul. Opolska 127, Makowczyce ul. Dobrodzienska (Reduktor ci$nienia)
a takze pobrano jedna probke wody surowej (studnia nr 3B), a otrzymane wyniki st¢zenia
azotanow wynosity odpowiednio: 51 mg/l; 50 mg/l; 51 mg/l, 51 mg/l oraz 51 mg/1

Probki wody pobrane przez Zakltad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Dobrodzieniu zbadano réwniez pod katem mikrobiologicznym, a w wyniku analizy
sprawozdan stwierdzono przydatno$s¢ wody do spozycia w zakresie parametrow zbadanych
bakteriologicznie w wyzej wymienionym wodociagu sieciowym.

Dopuszczalna warto$¢ stezenia azotanow wynikajaca z rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wynosi 50 mg/l. Natomiast zgodnie z decyzja Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ole$nie nr HK.90820.11.3.2023.IN z dnia 29 lutego
2024 r. w ramach udzielonego odstepstwa dopuszczalna warto$¢ stezenia azotandw w wodzie



dostarczanej z ujgcia Dobrodzien — Rzg¢dowicka musi utrzymywaé si¢ na poziomie
nie przekraczajacym wartosci 72 mg/l. Zgoda na odstepstwo od maksymalnej dopuszczalnej
zawarto$ci azotanOw w wodzie zostala przyznana na okres 3 lat, tj. do dnia 01.03.2027 r.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan probek wody w miesiacu lipcu stwierdzono,
ze stgzenia azotanoOw we wszystkich punktach poboru miesci si¢ w granicach otrzymanego
odstgpstwa, a zatem woda dostarczana konsumentom z wodociagu Dobrodzien - Rzgdowicka
spelnia wymagania okreslone w w/w decyzji wydanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oles$nie.

Dokument zostal wydany w postaci elektronicznej
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olesnie

mgr inz. [zabela Pietrzak

Otrzymuje: (e-doreczenia)
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piastowska 25, 46 — 380 Dobrodzien
2. ala

Do wiadomoS$ci: (e-doreczenie)
1.  Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolnosci 1, 46-380 Dobrodzien

Sporzadzil:
Kamila Weglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)
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