PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLESNIE

ul. Wielkie Przedmiescie 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 034 358 26 84, fax 034 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl http://www.psse.olesno.info.pl
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Ocena obszarowa ja a 2015r. dla gminy Dobrodzien

Podstawg oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia oraz szacowania ryzyka
zdrowotnego konsumentéw w 2015r. stanowig wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) i obejmuja:

1. wykaz producentow wody zaopatrujacych ludnosé
2. informacje o:
* wielkosci produkeji wody dostarczanej od poszezegdlnych producentéw i sposobu jej
uzdatniania,
e liczbie ludnosci zaopatrywanej w wode,
e jakosci wody,
e sposobu jej uzdatniania i dezynfekeji,
e przekroczeniach wartosci dopuszczalnych parametréw jakosci wody wraz ze wskazaniem
ich wptywu na zdrowie konsumentéw,
e prowadzonych postgpowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody,
e dzialaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne,
e zgloszonych reakcjach niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym

obszarze.

Mieszkancom gminy Dobrodzien dostarczana jest woda pochodzaca z 3 wodociggdéw sieciowych tj.
Dobrodzien ul. Rzedowicka, Hadasiki i Bzinica. Zarzadca tych wodociggdéw jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci jest uzyskiwana wylgcznie ze studni
glebinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (stosowane procesy na ujeciach to odzelazianie,
odmanganianie, napowietrzanie oraz dodatkowo korekta pH w wodociggu sieciowym w Hadasikach i
usuwanie azotanéw w wodociagu sieciowym Dobrodzieni ). W wodociggach tych nie prowadzi sie

statego chlorowania.



W celu zapewnienia nalezytej jakosci wody przeznaczonej do spozycia, zarzadca wodociggow
systematycznie przeprowadzal plukania sieci, usuwal wszelkie awarie na sieci w mozliwie
krotkim czasie i na biezgco poprawiat ich stan sanitarno-techniczny.

W roku 2015 kontynuowano monitorowanie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, wykonujac badania kontrolne i przegladowe przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olesnie w ramach nadzoru sanitarnego i przez przedstawicieli wodociagéw
w ramach Kontroli wewngtrznej. Woda z w/w wodociggdéw sieciowych badana byta w akredytowanym
laboratorium. Czgstotliwo$¢ pobierania probek wody dostosowana byta do wielkosci jej produkeiji i
ilosci odbiorcow. W sumie w 3 wodociggach wyznaczono 9 punktéw pobierania probek wody (pobrano
25 probek wody przeznaczonej do spozycia) w ramach nadzoru sanitarnego i 10 punktéw (pobrano
6 probek wody przeznaczonej do spozycia i 14 probek wody surowej) w ramach kontroli wewnetrzne;j.
Byly one tak ustalone aby nie kolidowaly z prowadzonymi wspolnie badaniami. Punkty usytuowane

byly na studniach gl¢binowych, na stacji uzdatniania wody i na sieci wodociggowej u odbiorcow.
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Na podstawie sprawozdan z badan wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dokonywal okresowej oceny jakosci wody, w ktérej stwierdzal ze mieszkancy gminy
Dobrodzien sg zaopatrywani w wode bezpieczng dla zdrowia ludzkiego, wolng od
mikroorganizméw chorobotwoérczych pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach zagrazajacych
zdrowiu oraz nie ma agresywnych wlasciwosci korozyjnych i spelnia podstawowe
wymagania okreslone w zatgcznikach 1-4 w/w rozporzadzenia.

W roku 2015 nie odnotowano na terenie gminy zgloszen dotyczacych reakeji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

Woda z wodociggu sieciowego w Bzinicy dostarczana jest mieszkanicom Lagiewnik
Matych (gmina Pawonkow) 1 spelnia podstawowe wymagania okreslone w zatgcznikach 1-4
w/w rozporzadzenia.

Skupi¢ uwage nalezy natomiast na ujgcie w Hadasikach gdzie utrzymuje si¢ wysoki poziom
manganu (tabela 2), natomiast woda w wodociggu w Dobrodzieniu zawiera wysoki poziom

azotanow (tabela 1).

TABELA 1
Data Miejsce pobrania prébki wody poziom azotanow mg/INOsy
1.2.01.201 5r. Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- woda | 50,84 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 3,06
25.05.2015r Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia —zlew) 51,41 przy niepewnosci
pomiaru 3,09
22.06.2015r Dobrodzien ul. Opolska 127- pomieszczenie | 52,69 przy niepewnosci
gospodarcze pomiaru 3,17
16.11.2015r Stacja Uzdatniania Wody Dobrodzien- woda | 51,01 przy niepewnosci
uzdatniona pomiaru 3,07
16.11.2015r Dobrodzien ul. Parkowa 5 (kuchnia —zlew) 49,26 przy niepewnosci
pomiaru 2,97
TABELA 2
Data Miejsce pobrania prébki wody poziom manganu ug/IMn
18.05.2015r. Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki- woda | 43
uzdatniona
25.05.2015r Stacja Uzdatniania Wody Hadasiki- woda | 49 przy niepewnosci 7,35
uzdatniona

Obecnoéé w wodzie manganu moze wplywaé posrednio na powstawanie niekorzystnych
zmian cech wody. W wodzie o nawet malej ilosci zawartosci manganu moga rozwija¢ sie
bakterie manganowe, nadajgce wodzie nieprzyjemny stechly zapach i smak. Mangan
powoduje roéwniez ciemnienie jasnych tkanin podczas prania (co moze by¢ przyczyng
ciemnych osadéw

licznych skarg konsumentéw) oraz na urzadzeniach sanitarnych.



Generalnie utrzymanie stgzenia manganu w wodzie na wyjsciu ze Stacji na poziomie
okreslonym norma (tj. ponizej 50 pgMn/l) gwarantuje utrzymanie sieci w czystosci oraz
zabezpiecza przed wystgpieniem opisanych powyzej zjawisk.

Natomiast obecne w wodzie azotany nie sa obojgtne dla zdrowia, a ich wysokie stezenie moze
by¢ przyczyna sinicy — methemoglobiny , kiéra zalezna jest od przechodzenia azotanéw w
azotyny. Na chorobe ta narazone sg nie niemowleta.

W zwigzku z powyzszym Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
zapewnil, iz celem poprawy jakosci wody w wodociggach sieciowych w Dobrodzieniu
i Hadasikach zostang przeprowadzone prace moderizacyjne na ujeciach wody.

W roku 2015 nie odnotowano na terenie gminy zgloszen dotyczacych reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

Szacujge ryzyko zdrowotne konsumentéw wody bierze si¢ pod uwage przede

wszystkim wystepowanie w niej czynnikéw potencjalnie niebezpiecznych badz szkodliwych
dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stezen mogacych
wywolywa¢ negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentéw oraz wieclko$é populaciji
narazonej na te czynniki. Bioragc wigc powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz konsumentom
zaopatrywanym w wode¢ z wodociagu sieciowego w Bzinicy i Hadasikach zapewniona byta
odpowiednia jakos$¢ wody, ktéra zminimalizowala ryzyko zdrowotne.
Natomiast woda pochodzaca z ujgcia wodociggowego w Dobrodzieniu z uwagi na
podwyzszony poziom azotanéw w wodzie niesie ze sobg pewne ryzyko zdrowotne przy jej
spozyciu przez kobiety w cigzy oraz niemowleta, gdyz przeksztalcanie sie azotanow
w azotyny, czyli w zwigzki toksyczne, nastgpuje zazwyczaj w przewodzie
pokarmowym.

Komitet Ekspertéw FAO/WHO ds. Dodatkéw do Zywnosci (JECFA) ustalit w 1995 .
oraz w 2002 r. maksymalne dopuszczalne dzienne spozycie (ADI) azotanéw przez doroslego
czlowieka. Maksymalne dopuszczalne spozycie (ADI) jest to ilos¢ substancji, ktora spozyta
dziennie przez zdrowa osobe dorostg nie powoduje ujemnych skutkéw dla zdrowia.

ADI dla azotanéw wynosi 0-3,7 mgNOs/kg masy ciata/dzien.
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